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1.     istniej╣ce zwody odprowadzaj╣ce po 

        uprzednim  oczyszczeniu styk≤w         

        z│╣cza kontrolnego pozostaja bez        

        zmian.

2.     uziomy / pionowe istniej╣ce                   

        pozostaj╣  bez zmian

PROJEKT ELEKTRYCZNY
mgr in┐. Stanis│aw Maruszczak

upr. nr 6/Sz/71  Projekt instalacji odgromowej dachu
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Adres :

Temat :

Pomorskie Centrum Edukacji 

Szczecin, al. Wojska Polskiego 84-90
tech. Danuta Ba±ka

upr. nr 185/Sz/77

REMONT DREWNIANEJ KONSTRUKCJI  WI╩ÅBY DACHOWEJ

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 90  (pawilon III)
Inwestor :

Stadium :

Rysunek :

Adres :

Data : Skala :

Nr rysunku :

 Projektowa│ :

mgr in┐. arch. Marek Pi╣tkowski

 Opracowa│ :

 Sprawdzi│ :
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3.     projektowan╣ instalacje                      

           piorunochronn╣ wykonaµ                

               przewodem DFe Zn 8 mm


